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1 Stromtransportbedarfskorridore

Im Folgenden werden die 13 bearbeiteten Untersuchungsraume der Stromtransport-
bedarfskorridore prasentiert (Abbildung 1). Untersuchungsrdume befinden sich in allen
Bundesldndern und betreffen nur Flichen innerhalb der Staatsfliche Osterreichs. Fiir die
Untersuchung der Stromtransportbedarfskorridore wurde ein Leitungsneubau innerhalb
dieser Untersuchungsraume angenommen. Ein Untersuchungsraum erstreckt sich
definitionsgemal (iber eine gerade Linie zwischen zwei zu verbindenden Umspannwerk-
knoten, die mit einem Pufferbereich im Seitenverhaltnis von Lange zu Breite von mindes-
tens 2,5 : 1 versehen wurden. Um Bestandstrassen und Zwangspunkte (Umspannwerke)
zu berlicksichtigen, wurden im Anlassfall auch abweichende Untersuchungsraum-Puffer-

breiten gewahlt.

Abbildung 1 Ubersichtskarte der Untersuchungsrdume der Stromtransportbedarfs-
korridore (UR-S 1 bis UR-S 13) in Osterreich

Ubersicht Stromtransportbedarfskorridore

Bestehendes Stromnetz

L] USW-Knaten

380 kv

220 kv

Zusétzliche Transportbedarfe

Stromtransportbedarfskorridor S e

C] Untersuchungsréume Salzbu'

a 25 50 100 km
: 1

Austrian Power Grid (2022), BEV {2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 27.02.2024

Fir jeden der Untersuchungsraume liegt ein Rasterdatensatz mit einer ZellengrofRe von

50m x 50m vor. Fir jede Rasterzelle im Untersuchungsraum ist bekannt, welche der
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1.1 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 1:
St. Peter (00) — Diirnrohr (NO)

Ausfiihrungsart Starkstromfreileitung
Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum
Lage des Verbindung der Umspannwerke St. Peter am Hart (00) —
Untersuchungsraums/Bundeslidnder Diirnrohr (NO)/Oberésterreich, Niederdsterreich, Salzburg und
Wien
GroBe des Untersuchungsraums 19.060,2 km?

Abbildung 2 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 1

Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisiko

I [ [

Bestehendes Stromnetz

L] USW-Knoten

380 kV

o 15 30 60 km
L 1

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kar Um: ; 28.06.2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 1.452,3 km?
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Konfliktrisiko 2 (mittel) 10.611,8 km?

Konfliktrisiko 3 (hoch) 2.000,2 km?
Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 4.890,1 km?
nicht bewertet 105,8 km?

Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Luftlinienldnge zwischen Netzverkniipfungspunkten 208 km

Querriegel 1

Abbildung 3 Querriegel 1 in Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisiko

I - - .

Bestehendes Stromnetz
. USWnown

—a20k

—— 2w

Austrion Power Geid Q0221 BEV (2011,
Ktumrsteliong Uneitburdossmt, 2406207

Ursache des Querriegels 1
FFH-Gebiet Strudengau-Nibelungengau, FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet Machland-Sid,

FFH-Gebiet Wachau, FFH-Gebiet Niederosterreichische Alpenvorlandflisse, Vogelschutz-
gebiet Pielachtal, FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet Wachau-Jauerling, FFH-Gebiet und
Vogelschutzgebiet Kamp- und Kremstal, FFH-Gebiet Tullnerfelder Donau-Auen und
Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen; Biospharenpark Wienerwald, FFH-Gebiet
Wienerwald — Thermenregion und Vogelschutzgebiet Wienerwald — Thermenregion sowie
geschlossene Siedlungsgebiete der donaunahen Ballungsraume Krems, Tulln, Stockerau,

Korneuburg, Klosterneuburg und Wien;
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Querriegel 2

Abbildung 4 Querriegel 2 in Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisiko

- .-

Bestehendes Stromnetz
o USWEooten
— v

—— 220mv

Austin o Gosd IOZ BEV 200
temarstaling: Urnmeltbundesat. 3806302

Ursache des Querriegels 2

Geschlossene Siedlungsraume des Oberdsterreichischen Zentralraums bzw. Achse Enns-
Linz-Traun-Wels; FFH-Gebiet Oberes Donau- und Aschachtal und FFH-Gebiet Eferdinger

Becken, FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet Traun-Donau-Auen, FFH-Gebiet Heilllanden

und Auwalder an der Traun, Vogelschutzgebiet Welser Heide, FFH-Gebiet und Vogel-

schutzgebiet Untere Traun bzw. Unteres Traun- und Almtal

Erlduterung des Querriegels 2

Der Querriegel erstreckt sich zangenformig von der Staatsgrenze entlang der Donau bis
zur Landeshauptstadt Linz und umfasst ab hier die Traun sowie die gesamte Stadtregion
Linz — Wels. Neben der Agglomeration Linz — Wels mit durchgehenden Siedlungsbereichen
besteht der Querriegel u.a. aus den oben genannten FFH- und Vogelschutzgebieten.
Darilberhinaus finden sich auch weitere Schutzgebiete niederrangiger Kategorien in die-
sem Bereich. Die Breite dieses Siedlungs- und Schutzgebietsbandes bewegt sich in der
GroéRenordnung von einigen Hundert Metern bis hin zu mehreren Kilometern. Bestehende
Leitungsquerungen der Traun finden sich in Linz zwischen den Stadtteilen Pichling und
Industriegebiet-Hafen, den Stadtteilen Ebelsberg und Neue Heimat sowie im Gemeinde-

gebiet von Fischlham und Edt und verlaufen allesamt durch FFH- und Vogelschutzgebiete.
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Auswirkungen der NetzmaBnahme und Mitigation

Aufgrund der Durchgingigkeit und Ausdehnung scheint eine Uberbriickung des Quer-
riegels ohne die genannten Siedlungsraume und Schutzgebiete zu berihren, kaum
moglich. Negative Auswirkungen einer Traunquerung kdnnten beispielsweise durch die
Blndelung der Netzmallnahme mit einer der bestehenden Querungen minimiert werden.
Eingriffe in FFH- und Vogelschutzgebiete und andere Schutzgebiete, kdnnen bei Bedarf
durch entsprechende AusgleichsmaRnahmen mitigiert und neu entstandene Schneisen-

bereiche durch 6kologisches Trassenmanagement aufgewertet werden.

Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 2 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Natura 2000 76
Naturschutzgebiete 116
Naturparke 15
Landschaftsschutzgebiete 55
Geschiitzte Landschaftsteile 18
International bedeutende Feuchtgebiete (Ramsar) 2
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Topografie

Abbildung 5 Topografie des Untersuchungsraums Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisiko

o 15 30 60 km
1 1

Hangneigung  Bestehendes Stromnetz

- >60% [} USW-Knoten
B oc0n
[ 20-40%
[ Jo-zo%
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Austrian Power Grid (2022), BEV {2027),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

1.2 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 2:
Diirnrohr (NO) — Bisamberg (NO)

Ausfithrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung der Umspannwerke Diirnrohr (NO) —

Untersuchungsraums/Bundeslidnder

Bisamberg (NO)/Niederdsterreich und Wien

GroRe des Untersuchungsraums

1.839,9 km?
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Abbildung 6 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 2

Konfliktrisiko

Bestehendes Stromnetz

L] USW-Knoten

380 kV

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 152,1 km?
Konfliktrisiko 2 (mittel) 889,6 km?
Konfliktrisiko 3 (hoch) 109,8 km?
Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 670,8 km?
nicht bewertet 17,6 km?

Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Luftlinienldnge zwischen Netzverkniipfungspunkten 36,6 km
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Querriegel

Abbildung 7 Querriegel in Stromtransportbedarfskorridor 2

Kenfiktrisike

Ursache des Querriegels

FFH-Gebiet Tullnerfelder Donau-Auen und Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen;

Biospharenpark Wienerwald, FFH-Gebiet Wienerwald — Thermenregion und Vogelschutz-
gebiet Wienerwald — Thermenregion sowie geschlossene Siedlungsgebiete der donauna-

hen Ballungsraume Tulln, Stockerau, Korneuburg, Klosterneuburg und Wien

Erlduterung des Querriegels

Der ausgepragte Querriegel, der sich vor allem aus Siedlungsgebieten, FFH- und Vogel-
schutzgebieten zusammensetzt, erstreckt sich bandférmig entlang der Donau und geht auf
Hohe Stockerau/St. Andra-Wordern in die flachigen oben genannten Schutzgebiete des
Wienerwaldes sowie Siedlungsbereiche der Agglomeration Wien tiber. Darliberhinaus sind
auch zahlreiche weitere Schutzgebiete niederrangiger Kategorien in diesen Bereichen
angesiedelt. Dieses Schutzgebietsband weist eine Breite von etwa drei Kilometern auf.
Kleinrdumige Gebiete ohne Schutzgebietsabdeckung finden sich im Stadtgebiet von
Klosterneuburg. Bestehende Leitungsquerungen finden sich im Raum Altenwdrth, Tulln
und Klosterneuburg, diese verlaufen allesamt durch FFH- und Vogelschutzgebiete. Die
erweiterte Metropolregion Wien ist die weitaus gréRte Agglomeration in Osterreich und
wird von gut einem Drittel der Gesamtbevélkerung Osterreichs bewohnt. Die fiir diesen
Querriegel relevanten donaunahen Ballungsraume Tulln, Stockerau, Korneuburg, Kloster-

neuburg und Wien weisen dabei weitldufige Siedlungs- und Betriebsgebiete auf.
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Auswirkungen der NetzmaBnahme und Mitigation

Die Uberbriickung des Querriegels ohne die genannten Schutzgebiete und Siedlungsrdume
zu berihren scheint aufgrund der Durchgangigkeit und Ausdehnung kaum moglich. Nega-
tive Auswirkungen einer Donauquerung kénnten beispielsweise durch die Biindelung der
Netzmallnahme mit einer der bestehenden Querungen minimiert werden. Eingriffe in
FFH- und Vogelschutzgebiete und andere Schutzgebiete, kdnnen bei Bedarf durch entspre-
chende AusgleichsmalRnahmen mitigiert und neu entstandene Schneisenbereiche durch

okologisches Trassenmanagement aufgewertet werden.

Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 3 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Natura 2000 9
Naturschutzgebiete 5
Naturparke 1
Landschaftsschutzgebiete 23
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Topografie

Abbildung 8 Topografie des Untersuchungsraums Stromtransportbedarfskorridor 2

Konfliktrisiko

Hangneigung  Bestehendes Stromnetz

. o ®  USW-Knoten
B o-s0%
o [ 20-40% —— %80k
0 £ 10 20
1 \ 1 L i [Joaox 290 kV

Austrian Power Grid (2022}, BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

1.3 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 3:
Bisamberg (NO) — Staatsgrenze (CZ)

Ausfiihrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung des Umspannwerks Bisamberg (NO) —

Untersuchungsraums/Bundeslidnder Staatsgrenze (CZ)/Niederdsterreich und Wien

GroRe des Untersuchungsraums 3.388,7 km?
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Abbildung 9 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 3

Konfliktrisiko

B

o 5 10 20 km
| IS S S —

Bestehendes Stromnetz
] USW-Knoten

— 330 KV

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 285,3 km?

Konfliktrisiko 2 (mittel) 1954,3 km?

Konfliktrisiko 3 (hoch) 161,2 km?

Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 948,3 km?

nicht bewertet 39,6 km?
Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Luftlinienldnge zwischen Netzverkniipfungspunkten 50,6 km
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Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 4 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Nationalparke 1
Natura 2000 16
Naturschutzgebiete 15
Naturparke 6
Landschaftsschutzgebiete 43
Geschiitzte Landschaftsteile 2
International bedeutende Feuchtgebiete (Ramsar) 2

Topografie

Abbildung 10 Topografie des Untersuchungsraums Stromtransportbedarfskorridor 3

Konfliktrisiko
- s [
Hangneigung  Bestehendes Stromnetz
. o ®  USWKnoten
B oo
380 kv
Q 5 10 20 km - 20-40%
[Jowx 220 kv
Austrian Power Grid (2022), BEV {2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023
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1.4 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 4:
Biirs (Vbg.) — Haiming (T)

Ausfiihrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung der Umspannwerke Biirs (Vbg.) —

Untersuchungsraums/Bundeslidnder Haiming (T)/Vorarlberg und Tirol

GroRe des Untersuchungsraums 4.269,6 km?

Abbildung 11 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 4

Konfliktrisiko

Bestehendes Stromnetz

&  USW-Knoten

— A0 KN

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesomt; 28,06,2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 37,8 km?

Konfliktrisiko 2 (mittel) 1.363,4 km?
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Konfliktrisiko 3 (hoch) 203,2 km?

Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 2.373,5 km?

nicht bewertet 291,8 km?

Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Luftlinienlange zwischen Netzverkniipfungspunkten 81,3 km

Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 5 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Natura 2000 30
Naturschutzgebiete 20
Naturparke 3
Landschaftsschutzgebiete 7
Geschiitzte Landschaftsteile 10
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