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Abwasseranlagen 
Version 013 (2021-12) 

61 

Änderung: 

61.01 

Änderung: 

61.01 01 

61.01 01A 

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser 
Gruppe folgende Regelungen. 
1. Qualitätsanforderungen: 
Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die 
Mindestanforderungen. 
1.1 Edelstahl: 
Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben. 
1.2 Nennweiten: 
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem 
Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter. 
2. Technische Angaben: 
2.1 Werkstoffe: 
Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet. 
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 
3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet. 

Kommentar: 
Bei der Auswahl schalldämmender Kunststoffrohre ist auf geprüfte Eigenschaften des Rohrsystems und die jeweilige 
Einbausituation zu beachten. Etwaige zusätzliche erforderliche bauliche Maßnahmen (z.B. Installationsbekleidungen) sind in 
eigenen Positionen auszuschreiben. 
"Wärme- und Kältedämmungen" sind in der LG 82 beschrieben. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 
Änderung von NIRO auf Edelstahl (siehe Qualitätsanforderungen) 

Abwasserleitungen 

1. Allgemeines: 
Im Folgenden sind Rohrleitungen für Abwasseranlagen beschrieben. Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial 
nicht verwendet. 
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 
2.1 In die Einheitspreise der Standardausführung von Abwasserleitungen sind folgende Leistungen einkalkuliert: 
- Rohrmaterial 
- Rohrverbindungen nach Wahl des Auftragnehmers 
- Rohrbefestigungen, Überschubrohre und Rosetten 
- Korrosionsschutzbeschichtung für Befestigungskonstruktionen 
3. Begriffe: 
Leitungen: 
Im Folgenden fallen unter den Begriff der Leitungen alle Arten von Abwasserleitungen, wie Einzel- und 
Sammelanschlussleitungen, Fallleitungen, Sammelleitungen, Abflussleitungen und Fallrohranschlussleitungen, 
sowie Grund- oder Sammelleitungen. 
Die einzelnen Leitungen sind aufgrund Ihrer Funktion/Lage/Anordnung gemäß ÖNORM begrifflich 
unterschieden. 
Form- und Verbindungsstücke: 
Unter den Begriff der "Form- und Verbindungsstücke" fallen z.B. Muffen, Bögen, Abzweiger, Reduktionen 

Der Textteil "Form- und Verbindungsstücken" ist nun in den betroffenen Positionen im Positions-/Folgetext aufgenommen 
worden. 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 
Änderung der Aufzahlungen: Teilung in Az f. Verlegung in Schlitz und Az für Dämmung 

Einzel- oder Sammelanschlussleitung (SammelanschlussL) aus Kunststoffrohren (Kunstst.) einschließlich 
Befestigungsmaterial. 

Einzel-SammelanschlussL Kunstst.DNOD32 m 
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Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 01B Einzel-SammelanschlussL Kunstst.DNOD40 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 01C Einzel-SammelanschlussL Kunstst.DNOD50 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 01D Einzel-SammelanschlussL Kunstst.DNOD75 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 01X Einzel-SammelanschlussL Kunstst.DNOD__________ 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNOD75 sind gesondert auszuschreiben! 

m 

61.01 02 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Einzel- und Sammelanschlussleitung (SammelanschlussL) aus Gussrohren muffenlos (Guss ML) einschließlich 
Befestigungsmaterial. 

61.01 02A Einzel-SammelanschlussL Guss ML DNID50 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 02B Einzel-SammelanschlussL Guss ML DNID70 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 02X Einzel-SammelanschlussL Guss ML DNID__________ 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNID75 sind gesondert auszuschreiben! 

m 

61.01 06 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Fallleitung aus schalldämmenden Kunststoffrohren (Kunstst.schalldämm.) mit geprüften 
Schalldämmeigenschaften, einschließlich Befestigungsmaterial. 

61.01 06A Fallleitung Kunstst.schalldämm.DNOD75 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 06X Fallleitung Kunstst.schalldämm.DNOD__________ 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNOD75 sind gesondert auszuschreiben! 

m 

61.01 07 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Fallleitung aus Gussrohren muffenlos (Guss ML) einschließlich Befestigungsmaterial. 

61.01 07A Fallleitung Guss muffenlos DNID70 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 
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61.01 07X Fallleitung Guss muffenlos DNID__________ m 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNID75 sind gesondert auszuschreiben! 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 10 Sammelleitung (SammelL.) aus Kunststoffrohren (Kunstst.) einschließlich Befestigungsmaterial. 

61.01 10A SammelL.Kunstst.DNOD75 m 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 10X SammelL.Kunstst.DNOD__________ m 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNOD75 sind gesondert auszuschreiben! 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 11 Sammelleitung (SammelL.) aus schalldämmenden Kunststoffrohren (Kunstst.schalldämm.) mit geprüften 
Schalldämmeigenschaften, einschließlich Befestigungsmaterial. 

61.01 11A SammelL.Kunstst.schalldämm.DNOD75 m 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 11X SammelL.Kunstst.schalldämm.DNOD__________ m 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNOD75 sind gesondert auszuschreiben! 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 12 Sammelleitung (SammelL.) aus Gussrohren muffenlos (Guss ML) einschließlich Befestigungsmaterial. 

61.01 12A SammelL.Guss muffenlos DNID70 m 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung bei den Leitungen: Verschiebung vom Grundtext zum Positionstext "Einschließlich Form- und Verbindungsstücke." 

61.01 12X SammelL.Guss muffenlos DNID__________ m 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNID75 sind gesondert auszuschreiben! 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20 Abflussleitung aus Kunststoffrohren (Kunstst.) einschließlich Befestigungsmaterial. 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNOD75 sind gesondert auszuschreiben! 

61.01 20A Abflussleitung Kunstst.DNOD110 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20B Abflussleitung Kunstst.DNOD125 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20C Abflussleitung Kunstst.DNOD160 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20D Abflussleitung Kunstst.DNOD200 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20E Abflussleitung Kunstst.DNOD250 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20F Abflussleitung Kunstst.DNOD300 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 20X Abflussleitung Kunstst.DNOD__________ m 
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LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21 Abflussleitung aus Guss muffenlos (G.muffenlos), einschließlich CV-Verbinder und Befestigungsmaterial. 
Achtung: Form- und Verbindungsstücke über DNID75 sind gesondert auszuschreiben! 

61.01 21A Abflussleitung G.muffenlos DNID100 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21B Abflussleitung G.muffenlos DNID125 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21C Abflussleitung G.muffenlos DNID150 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21D Abflussleitung G.muffenlos DNID200 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21E Abflussleitung G.muffenlos DNID250 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21F Abflussleitung G.muffenlos DNID300 m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 21X Abflussleitung G.muffenlos DNID__________ m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 25 Verbindung der Fallleitung mit der Sammel- oder Grundleitung mit Fallrohrstütze, Fixpunkt, 2 Bogen 45°, 
Passstück (Fallrohranschl.) aus Kunststoff, schallgedämmt. 

61.01 25A Fallrohranschl.Kunststoff DNOD75 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 25B Fallrohranschl.Kunststoff DNOD110 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 25C Fallrohranschl.Kunststoff DNOD160 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 25X Fallrohranschl.Kunststoff DNOD__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 26 Verbindung der Fallleitung mit der Sammel- oder Grundleitung mit Fallrohrstütze, Fixpunkt, 2 Bogen 45°, 
Passstück (Fallrohranschl.) mit waagrechtem Putzstück (Pst.) aus Kunststoff, schallgedämmt. 

61.01 26A Fallrohranschl.Pst.Kunststoff DNOD75 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 26B Fallrohranschl.Pst.Kunststoff DNOD110 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 26C Fallrohranschl.Pst.Kunststoff DNOD160 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 26X Fallrohranschl.Pst.Kunststoff DNOD__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 30 Verbindung der Fallleitung mit der Sammel- oder Grundleitung mit Fallrohrstütze, Fixpunkt, 2 Bogen 45°, 
Passstück (Fallrohranschl.) aus Gussrohren muffenlos (Guss ML). 

61.01 30A Fallrohranschl.Guss ML DNID70 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Stk 

61.01 30B Fallrohranschl.Guss ML DNID100 Stk 
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LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 30C Fallrohranschl.Guss ML DNID150 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Stk 

61.01 30X Fallrohranschl.Guss ML DNID__________ 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Stk 

61.01 31 Verbindung der Fallleitung mit der Sammel- oder Grundleitung mit Fallrohrstütze, Fixpunkt, 2 Bogen 45°, 
Passstück (Fallrohranschl.) mit waagrechtem Putzstück (Pst.) aus Gussrohren muffenlos (Guss ML). 

61.01 31A Fallrohranschl.Pst.Guss ML DNID70 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 31B Fallrohranschl.Pst.Guss ML DNID100 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 31C Fallrohranschl.Pst.Guss ML DNID150 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 31X Fallrohranschl.Pst.Guss ML DNID__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41 Aufzahlung (Az) auf Leitung aus Kunststoffrohren (Kunstst.) für einen Bogen, ohne Unterschied des Winkels. 

61.01 41A Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD110 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41B Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD125 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41C Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD160 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41D Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD200 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41E Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD250 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41F Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD300 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 41X Az Leitung Kunstst.Bogen DNOD__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 42 Aufzahlung (Az) auf Leitung aus Guss muffenlos (Guss) für einen Bogen, ohne Unterschied des Winkels. 

61.01 42A Az Leitung Guss Bogen DNID100 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 42B Az Leitung Guss Bogen DNID125 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 42C Az Leitung Guss Bogen DNID150 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 42D Az Leitung Guss Bogen DNID200 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 42E Az Leitung Guss Bogen DNID250 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert  
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61.01 42F Az Leitung Guss Bogen DNID300 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 42X Az Leitung Guss Bogen DNID__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43 Aufzahlung (Az) auf Leitung aus Kunststoffrohren (Kunstst.) für einen Abzweiger egal oder reduziert (Abzw.). 

61.01 43A Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD110 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43B Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD125 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43C Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD160 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43D Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD200 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43E Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD250 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43F Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD300 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 43X Az Leitung Kunstst.Abzw.DNOD__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44 Aufzahlung (Az) auf Leitung aus Guss muffenlos (Guss) für einen Abzweiger egal oder reduziert (Abzw.). 

61.01 44A Az Leitung Guss Abzw.DNID100 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44B Az Leitung Guss Abzw.DNID125 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44C Az Leitung Guss Abzw.DNID150 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44D Az Leitung Guss Abzw.DNID200 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44E Az Leitung Guss Abzw.DNID250 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44F Az Leitung Guss Abzw.DNID300 Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 44X Az Leitung Guss Abzw.DNID__________ Stk 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.01 55 Aufzahlung (Az) auf Abwasserleitungen für die Verlegung in einem vorhandenen (vom AG bereitgestellten) 
Wandschlitz, einschließlich Anzeichnen des Wandschlitzes. 

61.01 55A Az Leitungen Wandschlitz DNOD32 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55B Az Leitungen Wandschlitz DNOD40 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55C Az Leitungen Wandschlitz DNOD50 m 
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LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55D Az Leitungen Wandschlitz DNOD75 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55E Az Leitungen Wandschlitz DNOD90 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55F Az Leitungen Wandschlitz DNOD110 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55G Az Leitungen Wandschlitz DNOD125 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55H Az Leitungen Wandschlitz DNOD160 m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.01 55X Az Leitungen Wandschlitz DNOD__________ m 
LB-Version: 14 Geändert 

61.02 Zubehör für Abflussleitungen 

61.02 01 Putzstück (Reinigungsrohr) aus Kunststoff (Kunstst.) mit dicht verschraubtem Deckel. 

61.02 01A Putzstück Kunstst.DNOD50 Stk 

61.02 01B Putzstück Kunstst.DNOD75 Stk 

61.02 01C Putzstück Kunstst.DNOD90 Stk 

61.02 01D Putzstück Kunstst.DNOD110 Stk 

61.02 01E Putzstück Kunstst.DNOD160 Stk 

61.02 01F Putzstück Kunstst.DNOD200 Stk 

61.02 01G Putzstück Kunstst.DNOD250 Stk 

61.02 01H Putzstück Kunstst.DNOD300 Stk 

61.02 01X Putzstück Kunstst.DNOD__________ Stk 
61.02 02 Putzstück (Reinigungsrohr) aus Guss muffenlos (Guss ML) mit dicht verschraubtem Deckel. 

61.02 02A Putzstück Guss ML DNID50 Stk 

61.02 02B Putzstück Guss ML DNID70 Stk 

61.02 02C Putzstück Guss ML DNID100 Stk 

61.02 02D Putzstück Guss ML DNID125 Stk 

61.02 02E Putzstück Guss ML DNID150 Stk 

61.02 02F Putzstück Guss ML DNID200 Stk 

61.02 02G Putzstück Guss ML DNID250 Stk 

61.02 02H Putzstück Guss ML DNID300 Stk 

61.02 02X Putzstück Guss ML DNID__________ Stk 
61.02 09 Ablauftrichter. 

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Einläufe und der Ablaufanschluss angegeben. 

61.02 09A Ablauftrichter 5 Einläufe DNOD50 Stk 
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61.02 09B Ablauftrichter 10 Einläufe DNOD75 Stk 

61.02 09C Ablauftrichter 20 Einläufe DNOD110 Stk 

61.02 09X Ablauftrichter__________ Stk 
61.02 15 Geruchverschluss Sperrwasser (Sperrw.) -höhe 50 mm mit Putzdeckel. 

61.02 15A Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD50 Stk 

61.02 15B Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD75 Stk 

61.02 15C Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD90 Stk 

61.02 15D Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD110 Stk 

61.02 15E Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD160 Stk 

61.02 15X Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD__________ Stk 
61.02 16 Geruchverschluss Sperrwasser(Sperrw.) -höhe 100 mm mit Putzdeckel. 

61.02 16A Geruchverschluss Sperrw.100 DNOD50 Stk 

61.02 16B Geruchverschluss Sperrw.100 DNOD75 Stk 

61.02 16C Geruchverschluss Sperrw.100 DNOD90 Stk 

61.02 16D Geruchverschluss Sperrw.100 DNOD110 Stk 

61.02 16E Geruchverschluss Sperrw.100 DNOD160 Stk 

61.02 16X Geruchverschluss Sperrw.100 DNOD__________ Stk 
61.02 20 Rohrdurchführung für Abflussleitungen (AbflussL.) mit ringförmigen Dichtlamellen außen und 

Ringraum-Dichtelement für die angegebene Nennweite DNOD des durchgeführten Rohres. 

61.02 20A Rohrdurchführung AbflussL.DNOD75 Stk 

61.02 20B Rohrdurchführung AbflussL.DNOD90 Stk 

61.02 20C Rohrdurchführung AbflussL.DNOD110 Stk 

61.02 20D Rohrdurchführung AbflussL.DNOD160 Stk 

61.02 20E Rohrdurchführung AbflussL.DNOD200 Stk 

61.02 20F Rohrdurchführung AbflussL.DNOD250 Stk 

61.02 20G Rohrdurchführung AbflussL.DNOD300 Stk 

61.02 20X Rohrdurchführung AbflussL.DNOD__________ Stk 
61.02 25 Dachdurchführung mit Regenkragen (Regenkr.) und Abdeckung mit einem freien Querschnitt gleich dem 

Rohrquerschnitt einschließlich flexiblem Anschlussstück. 

61.02 25A Dachdurchführung m.Regenkr.DNOD75 Stk 

61.02 25B Dachdurchführung m.Regenkr.DNOD90 Stk 

61.02 25C Dachdurchführung m.Regenkr.DNOD110 Stk 

61.02 25D Dachdurchführung m.Regenkr.DNOD160 Stk 

61.02 25X Dachdurchführung m.Regenkr.DNOD__________ Stk 
61.02 30 Kugel-Geruchverschluss mit Zulaufrohr mit Lippendichtung, verschraubter Reinigungsöffnung und 

aufschwimmender Verschlusskugel. 



  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

 

  

    

   

    

   

  

    

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

    

  

  

  ib-data GmbH, Soft
   

wareentwicklung
Seite 10 / 17 

Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

61.02 30A Kugel-Geruchverschluss DNOD32/40 Stk 

61.02 30X Kugel-Geruchverschluss DNOD__________ Stk 
61.02 35 Rückfluss-Sicherung mit Verschlusskugel und Reinigungsöffnung. 

61.02 35A Rückfluss-Sicherung DNOD50 Stk 

61.02 35B Rückfluss-Sicherung DNOD75 Stk 

61.02 35X Rückfluss-Sicherung DNOD__________ Stk 
61.02 50 Schlauchanschluss mit Spitzende und Schlauchtülle Kunststoff (Kunstst.) eingebaut in eine Muffe DNOD 40. 

61.02 50A Schlauchanschluss Kunstst.DNOD40 Stk 

61.02 50X Schlauchanschluss Kunstst.DNOD__________ Stk 

61.03 Abläufe 

61.03 01 Badezimmer-Bodenablauf mit Einlaufrost aus Edelstahl. 

61.03 01A Badezimmer-Bodenablauf Edelstahl DNOD50 Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.03 01X Badezimmer-Bodenablauf Edelstahl DNOD__________ Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.03 02 Aufzahlung (Az) auf Badezimmer-Bodenablauf für einen Dichtflansch mit Anschlussfolie für die Abdichtung. 

61.03 02A Az Badezimmer-Bodenablauf Dichtflansch Stk 
61.03 05 Technikraum-Bodenablauf mit Dichtflansch und Einlaufrost aus Edelstahl. 

61.03 05A Technikraum-Bodenablauf DNOD50 Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.03 05B Technikraum-Bodenablauf DNOD75 Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.03 05C Technikraum-Bodenablauf DNOD110 Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.03 05X Technikraum-Bodenablauf DNOD__________ Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.03 06 Aufzahlung (Az) auf Technikraum-Bodenablauf mit Dichtflansch für eine Anschlussfolie für die Abdichtung. 

61.03 06A Az Technikraum-Bodenablauf Dichtflansch Stk 
61.03 20 Dachablauf (Dachabl.) mit Dichtflansch mit Anschlussfolie für die Abdichtung und Einlaufrost. 

61.03 20A Dachabl.DNOD75 Stk 
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61.03 20B Dachabl.DNOD110 Stk 

61.03 20X Dachabl.DNOD__________ Stk 
61.03 21 Dachablauf (Dachabl.) mit Dichtflansch mit Anschlussfolie für die Abdichtung und Einlaufrost, beheizt 

Anschlussspannung 230 V. 

61.03 21A Dachabl.beheizt 230V DNOD75 Stk 

61.03 21B Dachabl.beheizt 230V DNOD110 Stk 

61.03 21X Dachabl.beheizt 230V DNOD__________ Stk 
61.03 23 Aufzahlung (Az) auf Dachablauf oder Dachablauf (Dachabl.) beheizt für einen Aufsatz für ein Umkehrdach. 

61.03 23A Az Dachabl.DNOD75 Stk 

61.03 23B Az Dachabl.DNOD110 Stk 

61.03 23X Az Dachabl.DNOD:__________ Stk 
61.03 24 Aufzahlung (Az) auf Dachablauf oder Dachablauf (Dachabl.) beheizt. 

61.03 24A Az Dachablauf Stk 
DNOD:____________ 
Für: ____________ 

61.03 25 Dachablauf (Dachabl.) für Druckentwässerung (Druckentw.) mit Dichtflansch mit Anschlussfolie für die 
Abdichtung und Einlaufrost. 

61.03 25A Dachabl.Druckentw.DNOD50 Stk 

61.03 25X Dachabl.Druckentw.DNOD__________ Stk 
61.03 26 Dachablauf für Druckentwässerung (Druckentw.) mit Dichtflansch mit Anschlussfolie für die Abdichtung und 

Einlaufrost, beheizt. 
Anschlussspannung 230 V. 

61.03 26A Dachabl.Druckentw.beheizt DNOD50 Stk 

61.03 26X Dachabl.Druckentw.beheizt DNOD__________ Stk 
61.03 28 Aufzahlung (Az) auf Dachablauf für Druckentwässerung (Druckentw.) für einen Aufsatz für ein Umkehrdach. 

61.03 28A Az Dachabl.Druckentw.Umkehrdach DNOD50 Stk 

61.03 28X Az Dachabl.Druckentw.beheizt Umkehrdach DNOD__________ Stk 
61.03 30 Balkon- und Terrassenablauf mit Dichtflansch mit Anschlussfolie für die Abdichtung und Einlaufrost. 

61.03 30A Terrassenablauf DNOD50 Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 
Literleistung:____________ 

61.03 30B Terrassenablauf DNOD75 Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 
Literleistung:____________ 

61.03 30X Terrassenablauf DNOD__________ Stk 
Ausführung waagrecht oder lotrecht:____________ 
Literleistung:____________ 

61.04 Pumpen und Rückstausicherung 
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Kommentar: 
Frei zu formulieren (z.B.): 

• Alarmierungseinrichtungen für Abwasser-Hebeanlagen 
• Kleinhebeanlagen und Kondensat-Hebeanlagen 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.04 01 Kellerentwässerungspumpe als Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, Förderhöhe 4 m, mit Schwimmersteuerung 
und Anschlusskabel für 230 V. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Fördermenge angegeben. 

61.04 01A Kellerentwässerungspumpe 4m 2,5m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 01B Kellerentwässerungspumpe 4m 5m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 01C Kellerentwässerungspumpe 4m 10m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 01D Kellerentwässerungspumpe 4m 20m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 01X Kellerentwässerungspumpe 4m__________ Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 02 Kellerentwässerungspumpe als Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, Förderhöhe 6 m, mit Schwimmersteuerung 
und Anschlusskabel für 230 V. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Fördermenge angegeben. 

61.04 02A Kellerentwässerungspumpe 6m 2,5m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 02B Kellerentwässerungspumpe 6m 5m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 02C Kellerentwässerungspumpe 6m 10m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 02D Kellerentwässerungspumpe 6m 20m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 02X Kellerentwässerungspumpe 6m__________ Stk 
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Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 03 Kellerentwässerungspumpe als Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, Förderhöhe 10 m, mit 
Schwimmersteuerung und Anschlusskabel für 230 V. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Fördermenge 
angegeben. 

61.04 03A Kellerentwässerungspumpe 10m 2,5m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 03B Kellerentwässerungspumpe 10m 5m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 03C Kellerentwässerungspumpe 10m 10m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 03D Kellerentwässerungspumpe 10m 20m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 03X Kellerentwässerungspumpe 10m__________ Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 10 Schwarzwasser-Pumpenanlage mit Tauchmotorpumpe, Förderhöhe 10 m, mit Schneidwerk, Fußkrümmer mit 
Pumpenhalterung, Dichtsatz und Doppelrohrführung, 5 m Kette aus Edelstahl, Rückflussverhinderer und 
Absperrschieber. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Fördermenge angegeben. 

61.04 10A Schwarzwasser-Pumpenanlage 10m 10m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 10B Schwarzwasser-Pumpenanlage 10m 20m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 10C Schwarzwasser-Pumpenanlage 10m 30m3/h Stk 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 10D Schwarzwasser-Pumpenanlage 10m 50m3/h Stk 



  Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

   

   

   

  

    

   

    

   

    

   

    

   

   

   

  

    

   
twareentwicklung

Seite 14 / 17 
  ib-data GmbH, Sof

Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 10X Schwarzwasser-Pumpenanlage 10m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 11 Schwarzwasser-Pumpenanlage mit Tauchmotorpumpe, Förderhöhe 15 m, mit Schneidwerk, Fußkrümmer mit 
Pumpenhalterung, Dichtsatz und Doppelrohrführung, 5 m Kette aus Edelstahl, Rückflussverhinderer und 
Absperrschieber. 

61.04 11A Schwarzwasser-Pumpenanlage 15m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 11B Schwarzwasser-Pumpenanlage 15m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 11C Schwarzwasser-Pumpenanlage 15m 30m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 11D Schwarzwasser-Pumpenanlage 15m 50m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 11X Schwarzwasser-Pumpenanlage 15m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m:____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h:____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 12 Schwarzwasser-Pumpenanlage mit Tauchmotorpumpe, Förderhöhe 20 m, mit Schneidwerk, Fußkrümmer mit 
Pumpenhalterung, Dichtsatz und Doppelrohrführung, 5 m Kette aus Edelstahl, Rückflussverhinderer und 
Absperrschieber. 

61.04 12A Schwarzwasser-Pumpenanlage 20m 10m3/h Stk 
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Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 12B Schwarzwasser-Pumpenanlage 20m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 12C Schwarzwasser-Pumpenanlage 20m 30m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 12D Schwarzwasser-Pumpenanlage 20m 50m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

61.04 12X Schwarzwasser-Pumpenanlage 20m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m:____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h:____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

Änderung: 

61.04 20 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser mit Behälter, Pumpe mit Schneidwerk für ein WC mit Waschtisch. 

61.04 20A Abwasser-Hebeanlage WC m.Waschtisch 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 21 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser mit Behälter, Pumpe mit Schneidwerk für ein WC mit 
Waschmaschine und Waschtisch. 

61.04 21A Abwasser-Hebeanlage WC m.Waschmaschine 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 22 Abwasser-Hebeanlage. 

61.04 22A Abwasser-Hebeanlage 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 25 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser, Förderhöhe 5 m, mit Behälter, Pumpe mit Schneidwerk. 

61.04 25A Abwasser-Hebeanlage 5m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 25B Abwasser-Hebeanlage 5m 20m3/h Stk 
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Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

61.04 25X Abwasser-Hebeanlage 5m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m:____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h:____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 26 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser, Förderhöhe 10 m, mit Behälter, Pumpe mit Schneidwerk. 

61.04 26A Abwasser-Hebeanlage 10m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 26B Abwasser-Hebeanlage 10m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 26X Abwasser-Hebeanlage 10m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 27 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser, Förderhöhe 15 m, mit Behälter, Pumpe mit Schneidwerk. 

61.04 27A Abwasser-Hebeanlage 15m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 27B Abwasser-Hebeanlage 15m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 27X Abwasser-Hebeanlage 15m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m:____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h:____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 35 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser, Förderhöhe 5 m, mit Behälter und 2 Pumpen (Reservepumpe) mit 
Schneidwerk. 

61.04 35A Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 5m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 35B Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 5m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 35X Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 5m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m:____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h:____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 



  Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

  

      

      

     

  

      

      

     

  

    

   

    

   

    

   

    

 

   
  GmbH, Softwareentwicklung

Seite 17 / 17 
ib-data

61.04 36 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser, Förderhöhe 10 m, mit Behälter und 2 Pumpen (Reservepumpe) mit 
Schneidwerk. 

61.04 36A Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 10m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 36B Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 10m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 36X Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 10m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 37 Abwasser-Hebeanlage für Schwarzwasser, Förderhöhe 15 m, mit Behälter und 2 Pumpen (Reservepumpe) mit 
Schneidwerk. 

61.04 37A Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 15m 10m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 37B Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 15m 20m3/h 
Erforderliche Förderhöhe m: ____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h: ____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 37X Abwasser-Hebeanlage 2 Pumpen 15m__________ 
Erforderliche Förderhöhe m:____________ 
Erforderlicher Förderstrom m3/h:____________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

61.04 50 Rückstau-Doppelverschluss aus Kunststoff mit automatischer Klappe und Handverschluss. 

61.04 50A Rückstau-Doppelverschluss Kunststoff DNOD110 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.04 50B Rückstau-Doppelverschluss Kunststoff DNOD125 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.04 50C Rückstau-Doppelverschluss Kunststoff DNOD160 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

61.04 50X Rückstau-Doppelverschluss Kunststoff DNOD__________ 
zusätzliche Angaben:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 Geringfügig  Geändert  
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